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Abstrakt lánok sa zaoberá systematickými postupmi  pri  programovaní  programovatených logických automatov (PLC), ktoré 
vychádzajú z algebraického opisu  správania sekvenného obvodu  spôsobom koneného automatu. Takýto prístup zefektívuje 
prácu programátora  a umožuje použi formalizmy  v celom procese vývoja systému, t. j. od procesu analýzy požiadaviek až po 
 proces  verifikácie  a validácie vytvoreného programu. V lánku sa uvažuje s použitím priekovej logiky pri programovaní PLC. 
 
Summary The paper is concerning with systematic advances at programming programmable logic controllers (PLC), which comes 
out from algebraic description of behaviour of sequential circuit, in the way of finite automaton. This kind of access is streamlining 
the work of a programmer and enabling to use formalisms in the of whole process of system development, that is from process of 
analysing demands to process of verification and validation created program. The paper considers about using of ladder diagram at 
programming PLC.    
 
1. ÚVOD 
Automatické riadenie sa uplatuje  
v najrozlinejších sférach života, ponúc jednoduchými 
procesmi a koniac zložitými bezpenostne  kritickými 
procesmi. Jedným z vhodných prostriedkov na 
realizáciu automatického riadenia sú  aj 
programovatené logické automaty (PLC), omu 
zodpovedá aj ich obvodové aj technologické riešenie. 
Kvalita riadenia závisí od kvality riadiaceho programu, 
preto treba pri jeho tvorbe použi vhodné metódy a 
postupy, ktoré umožnia vytvori program 
s požadovanými spoahlivostnými a bezpenostnými 
vlastnosami 0.            
Pre  bezpenostne kritické systémy je dôležité, aby 
na báze formálnych prípadne poloformálnych metód bol 
v procese analýzy požiadaviek vytvorený  prehadný a 
zrozumitený model, ktorý umožní odstráni prípadné 
nejasnosti alebo protireenia v neformálnej špecifikácii 
a  umožní preskúša komplexnos a bezchybnos 
špecifikácie. Použitie vhodného formalizmu na opis 
správania riadiaceho systému (vytvorenie modelu) 
výrazne  zefektívni prácu programátora a minimalizuje  
systematické chyby v programe. 
Ak riadiaci systém možno považova za sekvenný 
obvod, dá sa jeho innos opísa (modelova) 
algebraickým systémom – koneným automatom.  
Použitie tohto modelu na tvorbu programu si vyžaduje 
stanovi vhodnú metodiku v závislosti od spôsobu 
zápisu koneného automatu a od spôsobu innosti PLC. 
2. KONENÝ AUTOMAT  
Konený automat  M je usporiadaná pätica 
 ( )vpUSA ,,,,=M , (1) 
 
kde A je množina vstupných symbolov (vstupy), S je 
množina  stavov a  U je množina výstupných symbolov 
(výstupy); p a v sú zobrazenia typu: 
 
SAS →×:p  
UAS →×:v (príp. US →:v ), 
(2) 
priom zobrazenie p sa nazýva prechodová funkcia a 
zobrazenie v výstupná funkcia [1]. 
Konený automat, ktorého výstupná funkcia v má 
obor AS × ,  t.j. prirauje uritý výstupný symbol 
každej dvojici (stav, vstup), sa nazýva Mealyho 
automat. Ak zobrazenie v má obor S, t.j. prirauje 
výstupný symbol každému stavu, ide o Moorov 
automat. Obidva tieto typy automatov môžu by 
realizované ako synchrónny sekvenný obvod (SSO) 
alebo asynchrónny sekvenný obvod (ASO). 
Inými spôsobmi stavového zápisu  koneného 
automatu sú zápisy pomocou prechodovej tabuky, 
inverznej prechodovej tabuky a prechodového grafu 
(stavového diagramu). 
Základný štruktúrny model synchrónneho 
sekvevenného obvodu  je na obr. 1. Systém sa skladá 
z dvoch podsystémov K a P, priom K je kombinaná 
as a P je pamäová as sekvenného obvodu. 
 
 Vstupný kanál 
 
Budiaci kanál 
a(t) 
Výstupný kanál 
u(t) 
s´(t) 
Vnútorný kanál 
 
s(t) K
P 
h 
 
 
Obr. 1. Základný model synchrónneho sekvenného obvodu 
Fig. 1. Base model of the synchronous sequential circuit  
 
 
Pamäová as vytvára jednoduché oneskorenie 
o jeden takt, t.j.  
 
( ) ( )tt ss ′=+1 , (3) 
 
kde t je diskrétny as definovaný synchronizanou 
premennou h. Synchronizaná premenná h definuje 
okamihy, v ktorých môžu nastáva prechody medzi 
stavmi. Potom správanie obvodu zobrazeného na obr. 1 
v  ase t možno opísa  vzahmi 
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( ) ( ) ( ) ( )( )tatstt pss ,1 =′=+ , 
( ) ( ) ( )( )tatst vu ,= , 
(4) 
 
kde symboly a(t) a u(t) oznaujú konkrétne vstupné 
a výstupné vektory systému v ase t; symboly s(t) a s(t+1) 
oznaujú konkrétne stavy, ktoré sa vyskytujú vo 
vnútornom kanále v ase t a v ase t+1 ; s´(t) oznauje 
vektor stavových premenných, ktorý zodpovedá 
konkrétnemu stavu v ase t+1 (v podstate ide o 
nasledujúci stav). 
Kombinaná as realizuje zobrazenia p a v, ktoré 
každej dvojici s(t), a(t) priradia s´(t) v budiacom kanále 
a u(t) vo výstupnom kanále. 
Asynchrónny sekvevenný obvod  sa od SSO 
odlišuje tým, že nie je riadený synchronizaným 
vstupom (vstup pre synchronizanú premennú h). 
Prechody medzi stavmi  sú pri týchto obvodoch 
inicializované zmenami vstupných a stavových 
premenných obvodu. 
3. PROGRAMOVANIE  PLC 
Rozšíreným spôsobom programovania PLC je tzv. 
prieková logika (Ladder Diagram) – priekový 
program. Ide o grafickú metódu programovania 
založenú na technikách používaných pre reléové 
obvody. Prieky takéhoto programu sú zoradené pod 
sebou, priom vykonávanie programu prebieha zava 
doprava po jednotlivých inštrukciách a zhora dole po 
jednotlivých priekach. Inštrukcie sa umiestujú do 
prieky, priom v jej avej asti sa umiestujú 
inštrukcie (vstupné inštrukcie) ovplyvujúce innos 
inštrukcií umiestnených v pravej asti prieky (výstupné 
inštrukcie). Jednotlivé asti prieky programu môžu 
ma paralelné vetvy, v ktorých sú tiež umiestnené 
inštrukcie. Tak možno vo vstupnej asti prieky zada 
rozvetvenú podmienku, ktorá z logického hadiska 
predstavuje použitie operátorov OR  a  AND. Vo 
výstupnej asti prieky možno paralelným vetvením 
dosiahnu  nastavenie niekokých výstupov súasne. 
alšie spôsoby programovania PLC sú uvedené 
v norme 0. 
Väšina PLC pracuje pod  jednoduchým operaným 
systémom, ktorý zaisuje  výkon operaného cyklu 
(scan) poda obr. 2. Poas tohto opakujúceho sa cyklu 
sa okrem užívateského programu vykonávajú aj 
innosti,  ktoré sú firemne definované. 
as  vykonávania programu  je spravidla  
kontrolovaný  kontrolným asovaom (Watch Dog 
Timer). Kontrolný asova  (v podstate ide o íta) sa 
spustí na zaiatku periodicky sa opakujúcej innosti 
procesora, ktorá je  sledovaná a odmeriava vopred 
nastavený asový interval, v rámci ktorého vyžaduje 
pravidelnú obsluhu od procesora (nastavenie 
poiatonej hodnoty). Ak uplynie nastavený as a 
procesor nevykoná požadovanú obsluhu kontrolného 
asovaa, tak kontrolný asova reaguje na vzniklú  
situáciu vopred definovaným spôsobom (zastavenie 
innosti, nastavenie výstupov PLC do stavu logická 
nula, poruchové hlásanie, ...). Dôvodom preo procesor 
nevykonal obsluhu  kontrolného asovaa môže by 
napríklad chyba  softvéru, chyba v dôsledku poruchy 
hardvéru alebo vplyvu operaného prostredia.   
 
 
 
Snímanie vstupov 
Vykonávanie užívateského 
programu 
Nastavenie výstupov 
Komunikácia 
Réžia 
 
 
Obr. 2. Operaný cyklus PLC 
Fig. 2.  Operation cycle of PLC 
4. TVORBA PROGRAMU ZO STAVOVÉHO 
DIAGRAMU 
Konený automat možno opísa aj orientovaným 
grafom, ktorý sa nazýva stavový diagram  alebo 
prechodový graf. Vrcholy grafu reprezentujú stavy 
automatu. Orientované hrany zodpovedajú prechodom 
medzi stavmi a sú ohodnotené vstupnými symbolmi 
Aai ∈ , ktoré aktivujú prechod automatu z jedného 
stavu do druhého stavu. Ak   každému stavu automatu je 
priradený výstupný symbol Uu i ∈ , potom ide 
o Moorov automat (obr. 3). Ak výstupný symbol je 
priradený prechodu, potom ide o Mealyho automat (obr. 
4). automatu. 
 
 
s0 / u1 s1 / u1 
a1 
a1 a1 a1 
 
Obr. 3. Stavový diagram  Moorovho  automatu 
Fig. 3. State diagram of Moore automaton 
 
  
 
s0 s1 
a1 / u1 
 
a1/ u1 a1/ u1a1 / u1 
 
Obr. 4. Stavový diagram  Mealyho  automatu 
Fig. 4.  State diagram of Mealy automaton  
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V oboch prípadoch však treba definova (prípadne aj 
vhodným spôsobom v grafe oznai) zaiatoný stav.   
Systém možno do zaiatoného stavu  nastavi bu 
vhodnou vobou kódového slova pre zaiatoný stav, 
alebo vhodným  riešením v programe. 
 Snaha o efektívnos výpotu vedie k nutnosti  
zaobera  sa problematikou minimalizácie potu stavov  
a prechodov automatu.  
Pri minimalizácii potu stavov sa vychádza 
z tvrdenia, že dva stavy s a s´ sú zluitené vtedy, ak  
pre všetky vstupné symboly Aai ∈  platí, že 
 
( ) ( )ii asas vv ,, ′= , (5) 
 
Existuje viacero metód minimalizácie potu stavov, 
ktoré sú algoritmizovatené a možno ich použi 
v procese syntézy automatu 0, 0. 
alšie zefektívnenie výpotu možno dosiahnu  
znížením potu prechodov. Napríklad tak,  že zo 
stavového diagramu sa vylúia všetky prechody, ktoré 
nespôsobujú zmenu stavu automatu.  Na obr. 5 je 
znázornený  stavový diagram, ktorý vznikne po úprave 
diagramu na obr. 3. Základný stav je oznaený dvojitým 
kruhom. 
 
 
s0 / u1 s1 / u1 
a1 
a1 
 
Obr. 5. Upravený stavový diagram   automatu 
Fig. 5. Modified state diagram of automaton 
 
 
Ak  poas jedného operaného cyklu  je dovolená 
len jedna zmena stavu (napríklad z dôvodu vylúenia 
hazardov a zaistenia stability obvodu),  tak v programe 
musia by použité „pomocné“ stavové premenné, ktoré 
zaznamenávajú požiadavku na zmenu stavu poas 
operaného cyklu. Skutoná zmena stavu sa uskutoní 
spravidla až na konci programu (nie je to podmienkou 
správnej innosti). Efektívnos výkonu  programu 
možno zvýši vhodným poradím prieok a  vetvení 
v priekach. Pomocné stavové premenné  nie sú 
potrebné, ak po zmene stavu sa ukoní  výkon programu 
v tomto programovom cykle (obr. 6). Takéto riešenie 
vedie  k výraznému skráteniu asu výkonu programu. 
V tomto prípade ide o  uritú analógiu so SSO a  asový 
interval prechodov medzi stavmi je daný asom 
operaného cyklu PLC. Kódovanie stavov (priradenie 
stavových premenných jednotlivým stavom) systému si 
v tomto prípade nevyžaduje špeciálny prístup. Na 
priradení kódových slov jednotlivým stavom v podstate 
nezáleží. Možno použi binárny kód, ktorého džka   L 
závisí od potu stavov automatu (N).  
 
LN 2≤ . (6) 
 
   
 
Podmienky zmeny stavu 1 
Podmienky zmeny stavu 2 
Podmienky zmeny stavu N-1 
Podmienky zmeny stavu N 
Nastala zmena ? 
áno 
nie 
Nastala zmena ? 
áno 
nie 
Nastala zmena ? 
áno 
nie 
 
 
Obr. 6. Skrátenie behu programu 
Fig. 6. Shortening of program running 
 
Na obr. 7 a obr. 8 sú zobrazené programy 
zodpovedajúci stavovému diagramu poda obr. 5, ktoré 
sú vytvorené v programovom prostredí RSLogix 500 
(firma Rockwell Automation).  Program na obr. 7 
využíva pomocné stavové premenné a program na obr. 8 
využíva inštrukciu TND ukonenia behu užívateského 
programu poas tohto operaného cyklu. Priradenie 
prvkov pamäte jednotlivým premenným je uvedené 
v tab.1. 
 
Tab. 1. Kódovanie premenných 
Tab. 1. Variable coding 
 
 Stavová premenná Pomocná stav. premenná 
s0 B3:0/0 = log.0 B3:0/10 = log.0 
s1 B3:0/0 = log.1 B3:0/10 = log.1 
 Vstupná premenná 
a1 I:0/1 
 Výstupná premenná 
u1 O:0/1 
 
V programe sú použité nasledujúce  operácie: 
- XIC   inštrukcia je priechodná, ak adresný bit 
má hodnotu log. 1; 
- XIO    inštrukcia je priechodná, ak  adresný 
bit má hodnotu log. 0; 
- OTL  L   ak je prieka priechodná, tak nastavuje 
adresný bit  na hodnotu log.1;  hodnotu tohto bitu 
možno zmeni inou vhodnou inštrukciou (napr. 
OTU); 
- OTU  U   ak je prieka priechodná, tak nastavuje 
adresný bit  na hodnotu log.0; hodnotu tohto bitu 
možno zmeni inou vhodnou inštrukciou (napr. 
OTL).  
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Prieka reprezentujúca prechod do stavu
  
s1 a priradenie  
hodnoty výstupnej premennej u1.  
 
Prieka reprezentujúca prechod do stavu
  
s0  a priradenie  
hodnoty výstupnej premennej u1.  
 
Prieka reprezentujúca podmienky prechodu 
zo stavu s1 do stavu  s0. 
Prieka reprezentujúca podmienky prechodu 
zo stavu s0 do stavu  s1. 
 
 
 
Obr. 7.  Program s pomocnými stavovými premennými 
Fig. 7.  Program with auxiliary state variable 
 
 
Obr. 8. Program s inštrukciou skoku 
Fig. 8. Program with instruction of jump 
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Ak poas jedného operaného cyklu je tolerovaná 
viacnásobná zmena stavu, tak potom ide o analógiu  
s ASO.  V tomto prípade nie sú potrebné pomocné 
stavové premenné, ale výkon programu môže by 
ovplyvnený poradím prieok v programe a vhodným 
kódovaním stavov systému. Takéto riešenie je pre 
kritické aplikácie nevhodné, pretože dôkaz funknej 
bezpenosti  je pri zložitejších systémoch znane 
problematický 0. 
5. TVORBA PROGRAMU Z PRECHODOVEJ 
TABUKY 
Inou možnosou stavového zápisu koneného 
automatu je zápis pomocou prechodovej tabuky alebo 
inverznej prechodovej tabuky . 
Prechodová tabuka a inverzná prechodová tabuka 
sú podobné stavové zápisy správania sekvenného 
obvodu. Obidva tieto zápisy možno najjednoduchšie 
dosta prepisom zo stavového diagramu.  
Na mieste je otázka, preo vlastne prepisova 
stavový diagram na iný spôsob zápisu koneného 
automatu, ak možno program realizova priamo zo 
stavového diagramu. Jedným z dôvodov môže by aj 
sprehadnenie procesu  minimalizácie potu stavov 
automatu. Tvorba programu z prechodovej tabuky 
 (inverznej prechodovej tabuky) nadobúda význam aj  
vtedy, ke prechodová tabuka (inverzná prechodová 
tabuka) je výsledkom syntézy koneného automatu 
použitím formálnych prostriedkov, napríklad 
regulárnych výrazov. Proces tvorby prechodovej  
tabuky z regulárnych výrazov je algoritmizovatený, 
priom možno vygenerova tabuku, ktorá reprezentuje 
úplný konený automat s minimálnym potom stavov. 
Ak z neformálnej špecifikácie systému vyplýva, že 
niektoré kombinácie vstupných premenných pre 
niektoré stavy nie sú definované, potom tieto 
nedefinované prechody možno vhodne využi na 
identifikáciu neželaných kombinácií vstupných 
premenných pri danom stave automatu alebo na 
detekciu poruchy (takáto kombinácia je znakom 
poruchy) a na prevod systému do vopred definovaného 
bezpeného stavu pri poruche. 
Postup pri tvorbe programu z   prechodovej tabuky 
 (inverznej prechodovej tabuky) je zhodný s postupom 
použitým pri tvorbe programu zo stavového diagramu. 
Proces syntézy sekvenného obvodu nemusí skoni 
vygenerovaním prechodovej tabuky, ale   môže  
pokraova až do momentu zostavovania budiacich 
a výstupných funkcií. Spôsob tvorby programu z týchto 
funkcií sa zdá by vemi výhodný, pretože vedie 
k najkratšiemu programu v porovnaní s programami  
vytvorenými  poda metodík  uvádzaných v tomto 
príspevku. Aj napriek tomuto faktu, nie je takého 
riešenie pre  bezpenostne kritické systémy vhodné, 
pretože dochádza k strate prehadnosti 
a zrozumitenosti modelu. Tým sa  zvyšuje 
pravdepodobnos omylu a  zhoršujú sa podmienky pre 
verifikáciu a validáciu systému. 
 6. ZÁVER 
Jednoznane nemožno poveda, ktorá z uvedených 
metodík tvorby programu na základe zápisu koneného 
automatu je najvýhodnejšia. Každá  z týchto metodík 
má svoje výhody aj nevýhody. Voba metódy bude 
závisie, okrem iného,  aj od vlastností aplikaného 
hardvéru. Pri tvorbe programu pre bezpenostne kritické 
systémy  sa treba vyhnú takým postupom, ktoré síce 
minimalizujú kód (programové triky, zhusovanie kódu, 
spätné skoky, ...), ale môžu byt zdrojom systematických 
chýb v programe. 
Štruktúra softvéru bezpenostne kritických systémov 
sa musí vyznaova jednoduchosou a prehadnosou, 
aby  sa v procese verifikácie a validácie dala overi jeho 
správna funkcia.  Preto v prípade zložitých riadiacich 
systémov treba zváži dekompozíciu systému na 
moduly. Dôležité je, aby bola vhodne zvolená úrove 
dekompozície systému. Všeobecne platí, že ím sú 
moduly menšie, tým sú jednoduchšie, ale na druhej 
strane je zložitejšie riadenie ich vzájomnej koordinácie. 
Moduly treba vytvori tak, aby modul bol jasný 
a zrozumitený, aby zodpovedal špecifickej funkcii, aby 
mal o najmenší poet vstupov a výstupov, aby 
rozhrania medzi modulmi boli presne definované  a 
výmena informácií medzi modulmi bola o najmenšia. 
   
lánok bol spracovaný za podpory grantovej úlohy  
VEGA 1/1044/04: Teoretický aparát pre implementáciu 
e-safety do integrovaných dopravných systémov. 
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